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  1אש מעל תקרה אקוסטית    :סימוכין
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   11 -שריפה מעל תקרה אקוסטית 

בפרט של בניינים המיועדים , אנו מבקשים להתריע על בעיה חמורה מעל תקרות אקוסטיות של בניינים חדשים
  .לחברות תקשורת או דומות הדורשות כמויות גדולות של כבלים

התחממות והתלקחות של , לולים לייצור קשתות חשמליתהע") לוסטרה קלמרה("הצירוף של מחברי בורג 
  .קופסאות סעף בתוכם נתונים המחברים וציבור כבלים גדול סמוך עלול להיות קטלני

במחצית המחברים שבדקנו . אלא בכל כמות של גידים, גידים 5הבעיה קיימת לא רק במחבר אשר מושחלים בו 
  .היו  מוליכים רופפים

חלק מחליקים בין הדופן והבורג ואינם ננעלים בתוך . באמת לא תופס את כל המוליכיםהדבר נובע מכך שהבורג 
  . המחבר

ניוטון  50ר יהיה לפחות "ממ 2.5המחייב שכוח המשיכה של מוליך של , 62י "של תבכך יש הפרה ברורה 
  ). ג"ק 5(

הסיכוי שיהיה אירוע . כאלה בכל בניין יש אלפים רבים של מחברים.  מדובר בתהליך עם פוטנציאל כשל משמעותי
  .  באחד מתוך אלפים אלה אינו מבוטל

אבל כבה מאליו כאשר מסירים את , יש לציין שהפלסטיק המבודד של המחבר הבורגי בוער טוב מאוד תחת אש
  . האש

  .  אבל יש בעיה גם עם הקופסאות המסומנות, קופסאות סעף ללא סימון תו תקן בוערות

  .   נדלקות בקלות אך לא כבות כאשר מוסרת האשהמבחן שעשיתי מראה שהן 

אם כי יש לדעת שהבדיקה היא איכותית ולא בוצעה על פי כללי , התמונות אשר בסוף דוח זה מציגות זאת בבירור
  . התקן

הטפטוף יכול לסייע להתפשטות , אם נדלקת קופסאת סעף בהמשך להידלקות תחת חום של המחבר, מכל מקום
  . י כבלים סמוכיםהלהבה על גבי ציבור

  : סדרת התמונות כוללת

  .שתי תמונות של אזור המוקד אשר מראות התקני חיבור עם מוליכים משוחררים •

אשר העלה שיש מוליך אחד , ניסוי שליפה של מוליכים, סדרת תמונות אשר מציגה את אופן החיבור •
  . חופשי כמעט בכל חיבור בורגי שנבדק

  .   התחממות והתלקחות, צור קשתעלולים לי, גידים הנשלפים בקלות

כיצד היא ממשיכה לבעור לאחר שמקור האש הוסר , תמונות המראות התלקחות של קופסאת סעף •
וכיצד היא גורמת לטפטוף טיפות פלסטיק בוערות אשר יכולות להצית כל חומר אחר בעל תכונות 

  . בעירות לרבות חומרים כבים מאיליהם

נראה שהקריטריונים של התקן הישראלי . ים מאליהם בועריםגם קופסאות העשויות מחומרים כב
  . אינן עונות על הדרישות

  , הבעיה קיימת מעל התקרה האקוסטית של כמעט כל הבניינים החדשים

יש לדאוג להתקנת מתזים אוטומטיים מעל התקרות , מעבר לשיפור הדרוש בעמידות האש של מתקני החשמל
.  ולאטימת מעברים בין אזורי האש) 2001לשנת נכון  – ייניםלא קיים כמעט בכל הבנ(האקוסטיות 

                                            

  .אשר סלוצקי' י אינג"וע עשל סיבת האירחקירה    1
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מחברים בורגיים עם 

ריבוי גידים מעבר 

  62י "למותר בת

גידים משוחררים כיוון 

שלא נתפסו כהלכה 

 במחבר 
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ר "ממ 2.5גידים של  5
 3' מחוברים ליחידה מס

 מבט מהצד השני 
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של היד  –ניסיון שליפה 

  אשר סלוצקי

אחד הגידים 

 נשלף בקלות 
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 סריטות מהבורג סימני 

שני גידים שנשלפו 

 בקלות 
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הבורג רק נוגע 

במוליך הנמצא 

 . מצידו

הבורג  לוחץ 

על לוחית 

המבטיחה לחץ 

על כל 

 .המוליכים

  יםמחברים בורגיים בטוח
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הבורג רק נוגע 

במוליך הנמצא 

 . מצידו

הבורג רק נוגע 

במוליך הנמצא 

 . מצידו



  34995חיפה ,  27שוייצר . א' רח  .מ"הנדסת סיכונים ושמאות בע דן ארבל
 Email: arbel@riskmanage.com  �  04-8243278 .:פקס,  04-8243337  :טל 

  05/02/01 :ת  1אש מעל תקרה אקוסטית  :ס  9 -מ 8 'עמ  יאל שריפה חמור מעל תקרה אקוסטיתפוטנצ

  

  

  

  

  

  

קופסאת הסעף 

נבדקת על הגז 

 . שלי

קופסאת הסעף 

 נדלקת  
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סא הקופ

בוערת 

ומטפטפת 

טיפות בוערות  

הקופסא 

בוערת 

ומטפטפת 

טיפות בוערות  


